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il. Badania szczegdlowe:

W 1 dm® wody oznaczono:

KATIONY mg/dm® mwale mwal %
amonowy NH4* 0,04 0,00 .
litowy Li * < 0,01 - -
sodowy Na* 6,92 0,30 5,38
potasowy K" 1,87 0,04 0,72
wapniowy Ca®* 80,16 4,00 71,82
magnezowy Mg>" 14,58 1,20 21,54
zelazowy Fe**™® 0.95 | 0,03 0,54
strontowy Sr ** - - -
barowy Ba %* < 0,10 - -
manganawy Mn #* , 0,13 0,00 -
glinowy Al 3 < 0,01 - -
miedziowyCu® < 0,01 . -
niklawy Ni #* < 0,01 - -
cynkowy Zn %* < 0,01 - -
kadmowy Cd #* < 0,008 - ~
ofowiawy Pb #* < 0,01 . .
chromowy Cr ** < 0,01 . -
rtgciowy Hg ** < 0,001 . .
selenowy Se ** < 0,01 - -
arsenawy As >/ < 0,01 « e
antymonowy Sb>*®* < 0,005 - .
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ANIONY mg/dm® mwale mwal %

fluorkowy F - 0,23 0,01 0,18

chlorkowy CI - 25,90 0,73 13,10

bromkowy Br - < 0,05 - -

jodkowy J -~ < 0,02 - -

wodoroweglanowy 269,10 4,41 79,18

HCO3"

weglanowy COs* - - -

siarczanowy SO 20,16 0,42 7,54

azotynowy NO» < 0,005 - -

azotanowy NO3z < 0,20 - -

wodorofosforanowy - - -

HPQO, S

cyjankowy CN - < 0,01 - -

siarczkowy S% < 0,05 . -
31638 = 557  100%

SKEADNIKI __ NIEZDYSOCJOWANE mg/dm®

kwas metaborowy HBO: < 0,50

kwas metakrzemowy Ho8i10; 11,66

dwutlenek wegla CO» -

siarkowodor H,S -

SUMA OZNACZONYCH SKEADNIKOW: 431,40 mg/dm’®
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lii. Badanie zanieczyszczen organicznych

fenole
detergenty anionowe
DDT i jego metabolity

substancje ekstrahujgce sig eterem
naftowym

wielopierScieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA)
fluoranten

benzo{a)piren
benzo(k)fluoranten
benzo(b)fluoranten
benzo(g, h, i)pervien
indeno(c, d)piren

mg/dm®
nie stwierdzono
nie stwierdzono
nie stwierdzono
nie stwierdzono

ng/dm®

10
nie stwierdzono
nie stwierdzono
2
nie stwierdzono
nie stwierdzono

Btad wzglq,-dny' analizy: 0,0 %

Dopuszczalny btad wzgledny analizy: +50 %

Podane wyniki odnoszq si¢ wylacznie do badanej probki,

At ERGWNIK ZAE{LA?U/

Trfarm. Teresa Latour

Bez pisemnej zgody Laboratorium ZTU PZH wyniki analizy nie moga by¢ powielane inaczej, jak tylko

w calosci.

Wyniki analizy zostaly sporzgdzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient, a

drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium ZTU.

Klient ma prawo do ziozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych

wynikow anafizy.
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OCENA

i kwalifikacja rodzajowa ’ﬁvody z ujecia (prop. nazwa ,Wiktor™)

w m. Kolonia Mrokow_ska na dzialce nr. 18/2, wykonana na zlecenie

; ul. Chyltczkowska :l.ﬂ 05-506 Piaseczno.

, s

W opracowaﬁ'i’i’j'oceny wykorzystanq__,,dpstggg;one dokumenty. _j_'":“wyniki analiz, w

tym:

1.

Operat wodno- prawny dla studni nr 1 dia potrzeb F-my FONTIS w m.

-.E':.=-'--:-Koior1|a Mrokowska opracowany przez upr. geoioga inz.. Januéz& Mercheia

: ’Mrokowska - _ _ _
. Wymk; badan ﬁzyko chemit:z"nych wody z ocemanego ujecia uzyskane w
__:_,__:._i_ab Panstwowego !nstytutu Geoiogicznego w W wse (kWtECten 2008r)

- (2007r.) T
.“Decyzje Starcsty F’iBSECZﬂa SRLrC223/W6/3l{}8 dotyczag:a pozwoiema

wodno prawnegm na pobor wody z ujecia na dzsa+ce=_;;.:18/2 w m. Ko!oma

Wyniki badan mlkroblologrcznych wody SUI'OWEJ z u;ecna uzyskane w Lab.

“Badan Jakosc: Art Spozywczych ,,Prokonsument” w W -wie (kwuec:ien

2008r) oraz wyniki analizy chemlczneJ wykonanej w Lab. Zakfadu Tworzyw
Uzdrowskowvch NIZP-PZH w Poznaniu (czerwiec 2008r )

Protokot oznaczen catkowitej promlemotworczoscz alfa i beta w wodzie z

ujecia w m. Koloma Mrokowska, - smrzzony na mdstawre pomiaru

wykonanego w Centralnym Laboratonum Ochrony Radiologicznej w W-wie
{kwieciers 2008r.). -

. Opis technologii produkcji sporzadzony przez Prezesa Zarzadu F-my
FONTIS Sp. z 0.0. p. Grzegorza Nowaka.

www.pzh.gov.pl



Otwér studzienny na dzialce 18/2 w m. Kolonia Mrokowska zostat
wykonany w maju 2007r. do gt. 36,5 m. Warstwa wodonosna znajduje sie w
przedziale 21,0-36,0 m p.p.t. W jego profilu litologicznym stwierdzono piaski
przewarstwione gting zwatowg w przedziale 0,5-1,5m; 3,0 - 13,0 mi 17,0
- 21,0 m. Stwarza to korzystne warunki dla ochrony zasobu eksploatowanej
wody przed infiltracja zanieczyszczen zewnetrznych.

Stwierdzone zasoby eksploatacyjne tego otworu wynoszg Q='9,S m3/h przy
depresji s=5,0 m.

Otwoér zostat zamkniety i zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Wyniki dotychczasowych analiz wskazujg, ze woda zawiera w litrze 431,40 mg
rozpuszczonych sktadnikéw minerainych, gidwnie wodoroweglan wapnia. Nie
stwierdzono w niej metali, zwigzkow azotowych, organicznych i
promieniotwbrczych w stezeniach przekraczajgcych limity ustalone jako
bezpieczne dla zdrowia, Woda nie budzi réwniez zastrzezert pod wzgledem
mikrobiologicznym.

Uwzgledniajac opisane wyzej warunki geoiogiczne oraz sklad minerainy i stan
mikrobiologiczny wody z ujecia w m. Kolonia Mrokowska mozna uznac, ze
speinia ona wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29.04.2004 (Dz.U. Nr 120 poz. 1256) ze zmianami w dokumencie z dnia
17.12.2004r. (Dz.U. Nr 276 poz. 2738) dia naturainych wéd zZrédlanych

przydatnych do rozlewu w opakowania jednostkowe.
Réwnoczesnie zaznacza sie, ze w zwigzku z procesem przygotowania wody
do rozlewu dopuszczalne sg wy{a,czni'e procedury wymienione w par. 14 ust. 1

z zastrzezeniem wymienionym w par. 14 ust 2 i 5.

CIEROWNIE ZAKEADU

Dr farm. {eress Lasour



